ROBERTO MARINCIONI
INGEGNERE

E-mail: marincioni.r@libero.it
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VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PCL14
Approvato definitivamente con D.C.C. n.56 del 29-06-10
in VARIANTE al PRG
ART.19 DELLE NTA *PCL14 (Fonte Maggiore)
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MAVE s.rl. - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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SCHEMA IMPIANTO

IDRICO 1:500

NOVEMBRE 2011
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Particolari linea idrica
Sezione scavo acquedotto -scala 1:20-
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Particolari linea idrica

Particolare pozzetto idrico di derivazione
e allaccio alla condotta pubblica Scala 1:20

Chiusino in ghisa

| Tubazione tipo

Tub_a;ione tipo
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inea acquedotto di progetto in acciaio @125
i iai za saldatura tipo Mannesmann
con rivestimento pesante esterno e bituminale

Saracinesche sottosuolo a cuneo in ghisa
sferoidale rinfiancate in corrispondenza di flange e
ontroflange con conglomerato cementizio a q.li 2,5 di
: i o |

mento 425 a prot
alvola di sfiato
? Idrante soprassuolo o sottosuolo
ﬁ SCARICO fine linea (9 125)
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4‘—4 V.d.s. Tavola particolari costruttivi




